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FORELEGGING AV TILTAK.

Tiltaket utfores innen rammen av gjeldene omradekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkarene
i konsesjonen. Vi gjar oppmerksom pa at vare tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i
forhold til de kommunale arealplaner.

Fra konsesjonaer (navn)

BKK NETT AS

Postadresse

Postboks 7050, 5020 BERGEN

Anleggenes beliggenhet (kommune)

LINDAS

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

22 kV-ledningen fra Seim til Padey er en del av 22 kV-forbindelsen Seim — Heggertveit — Eidetree —
Kleiveland — Tysse (Ostergy) og vil ha allmenn forsyning i disse omradene. Ledningen inngér ogsé i flere
ringforbindelser og er en viktig del av stremforsyningen i indre deler av Lindds kommune. Den nye
ledningen vil erstatte 2 stk 22 kV-ledninger p4 samme strekning. Vi har planlagt ledningen parallelt med
eksisterende 132 kV-ledning sa langt det er fornuftig. Dette gjor at man far samlet ledningene til en gate med
de fordeler dette vil ha for jordbruk, skogbruk og drift av ledningene.

Denne foreleggingen omfatter til sammen en strekning pa 22,8 km med heyspenningsledning bestaende av:

Seksjonen fra Seim transformatorstasjon — Heggertveit er 4,555 km lang og vil besta av:

- 0,780 km jordkabel Al 400 mm?

- 3,725 km luftledning Feral 240 eller tilsvarende

- 0,050 km jordkabel Al 400 mm?
P4 sikt vil betongkiosken pa Heggertveit bli revet og erstattet med en mindre og mer egnet kiosk pa ca.
samme sted. Midlertidig vil ledningene strekkes inn pa betongkiosken.

Seksjon fra Heggertveit — Eidetrze er 7,325 km lang og vil besta av:

- 0,120 km jordkabel Al 240 mm?

- 7,205 km luftledning Feral 150 eller tilsvarende
Ny koblingskiosk vil bli bygget pa Eidetra, den gamle betongkiosken vil bli revet og erstattet av en ny
transformatorkiosk.

Seksjon fra Eidetrze — Padey (grense til Ostersy) er 8,365 km lang og vil bestd av:
- 8,365 km luftledning feral 150 eller tilsvarende (dette inkluderer eksisterende fjordspenn over
Tjuvsund som vil bli stiende som i dag)
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Avgreining til Bjoerge er 1,080 km lang og vil besté av:
- 1,080 km selvbarende hengekabel 50 mm? eller tilsvarende.
Ledningen vil kobles til eksisterende transformatorkiosk.

Avgreining til Ostereidet er 0,425 km lang og vil bestd av:
- 0,425 km luftledning BLX/BLL 95mm?
Ledningen vil tilkobles eksisterende jordkablenett ved Ostereidet.

Ledningsforbindelse ved Eidetrze er 0,185 km lang og vil besté av:
- 0,185 km luftledning BLX/BLL 157 mm?
Ledningen vil tilkobles eksisterende luftledning mot Askeland, Redland og videre til Masfjorden.

Avgreining Bjersvik er 0,840 km lang og vil besta av:
- 0,595 km luftledning BLX/BLL 95 mm?
- 0,245 km jordkabel Al 150 mm?
Ledningen vil tilkobles ny transformator i kiosk pa kaien 1 Bjersvik.

TRANSFORMATORER

Det vil bli bygget en del nye transformatorkiosker som erstatning for eksisterende transformatorer som vil
bli revet. Endelig plassering av kioskene vil bli etter avtale med de bererte grunneierne. De nye
transformatorkioskene vil vere:

- 19057 Seimsmyrane

- 11011 Kleivdal

- 11002 Kolas

- 11001 Heggertveit

- 10050 Eidetrz

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER

I folge gjeldende kommuneplan for Lindas kommune vil denne ledningen, bortsett fra noen fa steder, ligge i
LNF-omréde.

- I en strekning langs Storavatnet, pa ca. 2,2 km, vil ledningen ligge innenfor nedslagsfelt for
drikkevann. Vi er av den oppfatning at ferdig anlegg ikke vil representere noen fare for forurensing
av drikkevann. I anleggsperioden mé det gjores tiltak for & redusere fare for forurensing til et
minimum.

- Pa Heyland passerer ledningen over et omrade avsatt til neeringsvirksomhet.

- Pé& Eidsheim passerer ledningen tett p4 omrade avsatt til boligformal.

- Ved Padey vil ledningen spenne over omrade avsatt til akvakulturomrade.

Lindas Kommune ma kontrollere om dette tiltaket kommer i konflikt med reguleringsplaner eller andre
kommunale planer.

SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE

22 kV-ledningene mellom Seim og Tysse (Osteray) er bygget i henholdsvis 1920- og 1950-tallet, og de har
nadd sin tekniske levealder. Ledningene mé fornyes for & sikre allmenn forsyning i omradet. Kapasiteten til
de nye ledningene er planlagt som samfunnsgkonomisk tverrsnitt ut fra kapitaliserte energitap og
investeringskostnader for:

- Allmenn forsyning i omradene den gar gjennom

- Reserveforsyning ved utfall eller vedlikehold pa andre ledninger

- Ha nok kapasitet til at potensielle smakraftverk i omrade kan tilkobles ledningen
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ALTERNATIV.

Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemlosningen. Skal en opprettholde en
forsvarlig drift av stramforsyningen i omradene anlegget gar gjennom, ma anlegget fornyes. De topografiske
forhold og grunnforholdene for ovrig tilsier at ledningen hovedsakelig m& bygges som luftledning. I
planleggingen er det vurdert flere ulike alternative ledningstraseer. De forelagte traseene er valgt ut fra:

- Onsker og innspill fra grunneiere

- Risikovurderinger av anleggs-, drifts- og personsikkerhet

- Risikovurderinger av miljg, estetikk, jordbruk, skogbruk

- Anleggs- og driftskostnader

GRUNNEIERINTERESSER

BKK Nett AS har allmenn forsyning i omradet i dag. Den nye ledningen er planlagt hovedsakelig i
tilnermet samme trasé som i dag slik at det er lite man trenger & erverve nye rettigheter. Som folge av
byggingen av denne ledningen vil 2 stk eksisterende ledninger saneres og hvor det beslaglagte arealet for
rettighetsbelte vil bli frigitt til grunneierne.

Det er gjennomfort &pne orienteringsmeter hvor alle kjente bererte parter ble invitert. P4 motet ble det gitt en
orientering om planene og alle hadde mulighet til & komme med innspill og synspunkt. BKK Nett AS vil
forsoke & inngd minnelige avtaler angaende bygging og drift av ledningen.

MILJD

Ledningen er hovedsakelig plassert i skogsdekt utmark, men noen steder vil den passere over dyrket mark.
Siden ledningen hovedsakelig folger eksisterende ledning vil ikke ny ledning medfere noen storre ulempe
for skogs- og jordbruksdriften. Ved bygging av ny ledning vil man kunne fa flyttet pa uheldige
masteplasseringer og evt. se om det er mulig & heve ledningen for & redusere faren for at landbruksmaskiner
eller lignende vil kunne komme i beroring med ledningen.

Ved oppslag i Naturbase finner vi noen registreringer som de forelagte ledningene berorer:

- I Seimsvatnet er det pavist raste- og yngleomrade for andefugler samt rasteomrade for vannrikse
som er registrert som “sarbar” i Norsk Redliste. Ved a legge jordkabel gjennom vannet vil man
bedre forholdene i denne lokaliteten.

- Ved Gijerdfjellet er det en lokalitet med kystfuruskog som er registrert som viktig men mindre god
stedkvalitet. Den forelagte ledningen vil passere rett i utkanten av denne lokaliteten.

- Ved Bastasen er det en lokalitet med kystfuruskog som er registrert som viktig men mindre god
stedkvalitet. Den forelagte ledningen vil passere gjennom denne lokaliteten, men det vil i hovedsak
ga i samme trasé som i dag slik at det ikke vil bli noen sterre inngrep i denne lokaliteten.

- Ved ZEse er det pavist beiteomrade for hjort. Vi vil anta at ledningen ikke vil ha noen innvirkning pa
beitemensteret til hjort.

Ved sek i Riksantikvarens databaser er det ikke funnet automatisk fredede kulturminner i umiddelbar narhet
til ledningene. Pa Seim er det dog gjort noen registreringer av gravminne, Kirkegard og bautasteinlokalitet,
og vi antar at det kan veere muligheter for ytterligere funn i dette omrade.

Vi vil bruke mastekonstruksjoner med “hengekjeder” som gjor at linene henger under traversen. Dette vil
forhindre ”Elektrokusjon”, dvs. at store fugler som setter seg pa traversen kan sla vingene borti 2 faser eller
en fase og en jordet innretning. Ved & legge ledningen parallelt med eksisterende 132 kV-ledning vil ogsa
redusere faren for at fugl kolliderer med ledningen.
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Hovedledningen er hovedsakelig tenkt bygget som luftledning. Noen strekninger har man valgt jordkabel ut
fra miljomessige og estetiske vurderinger. Den nye ledningen vil kreve et rettighetsbelte pa normalt 16 m
bredde, 8 m til hver side av senter ledning. Der ledningen gar parallelt med eksisterende 132 kV-ledning vil
man fa et samlet rettighetsbelte pd 40 m bredde. Avgreining til Bjorge er tenkt bygget som hengekabel som
vil kreve et rettighetsbelte pd 6 m bredde. Avgreining til Ostereidet og Bjersvik samt linjeforbindelsen ved
Eidetre er tenkt bygget som BLX-linje hvor rettighetsbelte blir 9 m.

Innenfor rettighetsbelte kan det ikke oppferes viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse
omstendigheter oppferes innenfor rettighetsbelte hvis BKK Nett AS finner de forskriftsmessige forhold i
orden. Innenfor rettighetsbelte ma BKK Nett AS ha rett til & rydde skog i den utstrekning dette er nedvendig
for & fa forskriftsmessig / forsvarlig klarering til stremforende ledninger.

FORESPURTE ETATER

Navn Adresse Postnr. og sted
Lindas kommune Kvernhusmyrane 20 5914 Isdalste
Fylkesmannen i Hordaland

Miljgvernavdelingen Postboks 7310 5020 Bergen
Hordaland Fylkeskommune

Kulturetaten Postboks 7900 5020 Bergen

Har De kommentarer til vare planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av
17/11-92.

Arbeidet patenkt igangsatt: Host 2012

Per Ole Josok

VEDLEGG

Eiendomsinngrep og mastetyper.
Brev til grunneiere.
Grunneierliste.
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Trasékart bl. 4.

22 kV-ledning L837 Eidetrae - Tysse
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SYMBOL

TEGNFORKLARING

Ny 22 kV-Iuftledning / jordkabel

22 kV-luftledning / jordkabel beholdes
22 kV-luftledning rives

Eksisterende 132 kV-luftledning

Trafo ny /rives / beholdes.

Registrering i "Naturbase" pr. 16.11.10

Registrering i "Askeladden" pr. 26.11.10
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a Tegn.nr.: Dato: Sign.: Kontr.: Godkj.: SYMBOL TEGNFORKLARING
.‘-v‘ OSOK PROSTEKT AS B-15876 | 26.11.10 POJ TF REJ | —=—— - Ny 22 kV-luftledning / jordkabel
!I’ J J Malestokk: Rev.dato: Rev.nr.: Sign.: Godkj.: ——— —— 22 kV-luftledning / jordkabel beholdes

o 1:5000 23.01.11 A POJ 22 kV-luftiedning rives
Rev.dato: Rev.nr.: Sign.: Godkj.: Eksisterende 132 kV-luftledning
WY
\/ BKK BKK Nett AS 22.12.11 B POJ AL A Trafo ny/rives / beholdes.
. . Beskr.:
22 kV-Iednlng L837 Eidetree - Tysse Registrering i "Naturbase" pr. 16.11.10
Trasekart bl. 6. ‘ 6411 Registrering i "Askeladden" pr. 26.11.10
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